
消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法

第　一　條　　本辦法依消防設備人員法(以下簡稱本法)第十二條

第一項規定訂定之。

第　二　條　　消防設備人員執行消防安全設備設計、監造、測試

及檢修業務，應先向本法第七條第一項規定之事務所、

公司、有限合夥、商業、其他專業機構、工程技術顧問

公司或場所（以下簡稱執業機構）所在地直轄市、縣

(市)主管機關辦理簽名及執業圖記樣式之登記；其有變

更者，應自事實發生之次日起十五日內，向執業機構所

在地直轄市、縣(市)主管機關辦理變更登記。但本法第

十二條第四項規定之人員，不在此限。

第　三　條　　同一案件消防安全設備之監造及測試，不得由同一

執業機構或同一消防設備人員為之。

              消防安全設備為滅火器、標示設備或緊急照明燈等

非系統式設備者，不受前項規定之限制。

第　四　條　　消防安全設備設計人員受委託設計之消防安全設備

圖說(以下簡稱圖說)，應合於消防法、各類場所消防安

全設備設置標準及其他有關法令之規定；其設計內容，

應使消防安全設備合於功能，並使消防安全設備施工廠

商可按圖施工。

第　五　條　　消防安全設備施工前，消防安全設備監造人員應訂

定監造計畫，送交委託人審閱，並依監造計畫執行消防

安全設備監造及填寫紀錄。但消防安全設備為滅火器、



標示設備或緊急照明燈等非系統式設備者，得免訂定監

造計畫。

              前項監造計畫，其製作綱要應包含監造範圍、監造

組織與權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審

查作業程序、材料設備抽驗程序與標準、設備功能運轉

測試抽驗程序與標準、施工抽查程序與標準、品質稽核

及文件紀錄管理系統。

第　六　條　　消防安全設備檢修人員，應依消防法第九條第二項

授權中央主管機關訂定之基準執行檢修業務，並填寫檢

查表；消防安全設備測試人員，應依消防安全設備測試

報告書測試方法及判定要領執行測試業務，並填寫測試

報告書。

              經中央主管機關依消防法第六條第三項或各類場所

消防安全設備設置標準第三條規定核准或認可之消防安

全設備，尚未公告該項消防安全設備之測試方法、判定

要領及檢修基準者，消防設備人員應依申請核准或認可

時提具之測試、檢修方法與表格執行測試及檢修。

第　七　條　　消防設備人員執行消防安全設備之設計、監造、測

試及檢修業務，其圖說、紀錄、測試報告書及檢修報告

書之製作，規定如下：

一、圖說：由消防安全設備設計人員依滅火設備、

警報設備、避難逃生設備、消防搶救上之必要

設備及其他經中央主管機關認定之消防安全設



備等依序繪製；圖說標示記號，應依消防或建

築等圖示範例註記。

二、紀錄：消防安全設備監造人員應依監造計畫執

行監造事宜，依各類場所消防安全設備設置標

準規定設置之耐燃保護、耐熱保護措施、系統

式設備等之配管，於實施施工、加壓試驗及配

合建築物樓地板、樑、柱、牆施工須預埋消防

管線時，應製作紀錄，並一併拍照建檔存證。

三、測試報告書：由消防安全設備測試人員依滅火

設備、警報設備、避難逃生設備、消防搶救上

之必要設備及其他經中央主管機關認定之消防

安全設備等依序製表，並確認各項消防安全設

備之外觀、性能及綜合試驗符合規定。

四、檢修報告書：消防安全設備檢修人員依各種設

備檢查表填具檢查結果；有消防安全設備不符

規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及

處置措施。

第　八　條　　消防設備人員應就本人或於本人監督下完成之工作，

簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書；涉及現場

作業者，消防設備人員應親自赴現場實地查核、測試及

檢修。

              消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修

報告書，應依本法、消防法及建築法等相關規定，接受



主管機關查核及配合親自出席說明報告。

第　九　條　　消防設備人員簽署圖說、紀錄、測試報告書或檢修

報告書，除應依前條第一項規定由本人簽署外，並應加

蓋執業圖記，其簽署及加蓋執業圖記方式如下：

一、圖說：於消防安全設備圖說審查申請書、圖說

首頁簽署及加蓋執業圖記，圖說每頁設計圖加

蓋執業圖記。

二、紀錄：於監造計畫中之紀錄、表單文件簽署及

加蓋執業圖記。

三、測試報告書：於消防安全設備查驗申請書、各

種消防安全設備測試報告書首頁簽署及加蓋執

業圖記。

四、檢修報告書：於消防安全設備檢修報告書、各

種消防安全設備檢查表首頁簽署及加蓋執業圖

記。

    由二名以上之消防設備人員執行業務者，其共同製

作之圖說、紀錄、測試報告書或檢修報告書，由該等消

防設備人員共同簽署並加蓋執業圖記外，應分別註明各

自負責之範圍。

第　十　條　　消防設備人員對於所製作完成之圖說、紀錄、測試

報告書及檢修報告書，應盡保密及妥善保管之責任，並

應自提出之日起，至少保存六年；其依本法第七條第一

項第三款至第五款規定受聘執行業務者，由執業機構負



責保管。

              依前條第二項共同製作者，應各自保存完整資料。

第 十一 條　　消防設備人員受託辦理消防安全設備設計、監造及

測試業務，應檢附相關圖說、紀錄、測試報告書、安裝

施工測試佐證資料及執業證明等文件，供起造人申請辦

理圖說審查、竣工查驗作業。

    消防設備人員受託辦理消防安全設備檢修業務，應

檢附檢修報告書、各該消防安全設備之種類與數量表、

配置平面圖及執業證明等文件，供管理權人申請辦理檢

修申報作業。

第 十二 條　　消防設備人員應依法令執行消防安全設備設計、監

造、測試及檢修業務，如執行案件數量異常，有降低品

質之虞時，主管機關得隨時查核其業務執行情形。

第 十三 條　　依消防法第七條第二項規定由現有相關專門職業及

技術人員或技術士暫行從事消防安全設備之設計、監造、

測試、檢修者，準用本辦法規定辦理。

第 十四 條　　本辦法自發布日施行。
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